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 Системы противопожарной защиты.
Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические (с
изменением N1)

СНиП 3.05.01-85
 Внутренние санитарно-технические
работы.

СНиП 21-01-97*
 Пожарная безопасность зданий и
сооружений.

НПБ 105-03
 Определение категорий помещений,
зданий и наружных установок
взрывопожарной и пожарной опасности.

СНиП 2.04.09-84
 Пожарная автоматика зданий и
сооружений.

НПБ 88-2001
 Установки пожаротушения и
сигнализации. Нормы и правила
проектирования.
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